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RG.271.10.4.2021
Wykonawcy biorgey udziat w postepowaniu

Dotyczy postgpowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej
»ustawg Pzp”, na nastepujgce zadanie: ,,Modernizacja oczyszczalni §ciekéw”.

Zamawiajacy informuje, iz do postgpowania wplynelo pytanie. W zwiazku z tym, zgodnie
z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiajgcy przekazuje tres¢ pytania wraz z odpowiedzia.

Pytanie nr 2. W projekcie budowlanym wymagania dotyczace mieszadel ( 19.1.5 ) wynika, ze moc
nominalna ma wynosi¢ 1,25 kW. Po rozmowach z producentami, wynika ze w zbiorniku powinny
znajdowac si¢ mieszadla o wigkszej mocy, minimum 4kW. Czy Zamawiajacy dopusci wieksza moc
mieszadet ?

Odpowiedz nr 2: Zamawiajacy dopuszcza wiekszg moc mieszadel.
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